
Rapporto
sul collaudo di un dispositivo di sicurezza per il monitoraggio della 
differenza di pressione tra il locale di installazione di un caminetto e 
l'atmosfera esterna

Centro di prova

Oggetto del test

Cliente

TÜV SÜD Industrie Service GmbH Reparto 
Teconologia di Cottura e Riscaldamento 
Divisione Test Tecnologia dei Gas di 
Scarico

Dispositivo di sicurezza per il monitoraggio della 
differenza di pressione tra il locale di installazione 
di un caminetto e l'atmosfera esterna

Tipo: Lavatrice a vuoto

SÜDWIND GmbH
Handwerkerstraße 14
Eppan an der 
Weinstraße
Italien

Ambito di 
applicazione 
dell'ordine

Esperto

Periodo di verifica 
Motivi della verifica

Test di sicurezza e funzionali

Ing. Michael Thienel

Novembre 2022 - luglio 2023

Principi generali di sicurezza Piano di prova di 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
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